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AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PESARO E URBINO

Allegato alla documentazione per l'ottenimento del Parere di Conformità all'

ESAME PREVENTIVO DEL PROGETTO
relativo ad una attività esistente

Il Committente

LEGENDA RETINI

COMPARTIMENTAZIONE REI 30'

ESTINTORE PORTATILE A CO2

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

PERCORSO DI ESODO VERSO L'ALTO

PERCORSO DI ESODO VERSO IL BASSO

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE

IDRANTE A MURO UNI 45

PERCORSO DI ESODO ORIZZONTALE

RIVELATORE DI FUMO E CALORE

SERRAMENTO R.E.I.

PULSANTE DI ALLARME

COMPARTIMENTAZIONE REI 60'

COMPARTIMENTAZIONE REI 90'

COMPARTIMENTAZIONE REI 120'

AREA NON UTILIZZATA

AREE DI TIPO A  - Attività soggette al Controllo dei C.N.V.V.F. (impianti di produzione di calore,
                               gruppi elettrogeni, autorimesse)

AREE DI TIPO B  - Aree a rischio specifico accessibili solo al personale dipendente (Laboratorio di
                               analisi e ricerca, depositi, lavanderie) ubicate nel volume degli edifici destinati
                               anche in parte, ad aree di tipo C e D.

AREE DI TIPO C  - Aree destinate a prestazioni medico sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori,
                               centri specialistici, centri di diagnostica, consultori ecc.) in cui non è previsto il
              ricovero.

AREE DI TIPO D  - Aree destinate a ricovero di regime ospedaliero e/o residenziale nonchè aree
                               adibite a unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione,
                               sale operatorie, terapie particolari, ecc...)

AREE DI TIPO E  - Aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti
                               professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per
                visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali.

VANO SCALA PROTETTO

FILTRO A PROVA DI FUMO

LIMITAZIONE AL CARICO D'INCENDIO

SUPERFICIE VENTILAZIONE NATURALE IN RAPPORTO ALLA SUPERFICIE IN PIANTA DEL
DEPOSITO

F.P.
F.

ASCENSORE ANTINCENDIO

ASCENSORE NON ANTINCENDIO

VENTILAZIONE FILTRO A PROVA DI FUMO

30
Kg/m2

Superficie Mq.
Perimetro Ml.
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327,99 m2

6,59 m2

10,12 m2

153,13 m2

422,02 m2

194,91 m2

6,43 m2

312,96 m2

364,76 m2

271,55 m2

215,47 m2

203,71 m2

465,58 m2

Finestra
Tagliafuoco

Finestra
Tagliafuoco

Matricola: 68581
Tipo: CO2 2 KG
Costruzione: 1999
N° Progres : 058

Matricola: 68585
Tipo: CO2 2 KG
Costruzione: 1999
N° Progres : 059

MATRICOLA: 14814
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 060

MATRICOLA: 38722
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2002
N° Progres : 061

MATRICOLA: 2708
Tipo: CO2 5 KG
Costruzione: 1999
N° Progres : 063

MATRICOLA: 38825
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2002
N° Progres : 062

MATRICOLA: 2708
Tipo: CO2 5 KG
Costruzione: 1999
N° Progres : 063

MATRICOLA: 38827
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2002
N° Progres : 066

MATRICOLA: 37217
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2002
N° Progres : 067

MATRICOLA: 86350
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1996
N° Progres : 068

MATRICOLA: 18486
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 069

MATRICOLA: 28594
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 070

MATRICOLA: 28468
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 071

MATRICOLA: 47499
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2006
N° Progres : 413

MATRICOLA: 47576
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2006
N° Progres : 412

MATRICOLA: 47580
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2006
N° Progres : 410

MATRICOLA: 47498
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2006
N° Progres : 409

MATRICOLA: 28594
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 070

MATRICOLA: 47375
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2006
N° Progres : 408

MATRICOLA: 47613
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2006
N° Progres : 407

MATRICOLA: 47326
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2006
N° Progres : 406

MATRICOLA: 47469
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2006
N° Progres : 405

MATRICOLA: 46441
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2006
N° Progres : 404

MATRICOLA: 47067
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 2006
N° Progres : 403

MATRICOLA: 9709
Tipo: CO2 2 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 079

MATRICOLA: 608582
Tipo: CO2 2 KG
Costruzione: 2000
N° Progres : 080

MATRICOLA: 18233
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 081

MATRICOLA: 55456
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1997
N° Progres : 082

MATRICOLA: 147798
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 083

MATRICOLA: 22145
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1997
N° Progres : 084

MATRICOLA: 9612
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 090

MATRICOLA: 28250
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 091

MATRICOLA: 28341
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 085

MATRICOLA: 9113
Tipo: CO2 2 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 087

MATRICOLA: 28234
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 088

MATRICOLA: 9887
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 089

MATRICOLA: 8184
Tipo: CO2 5 KG
Costruzione: 2000
N° Progres : 086

MATRICOLA: 23389
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1997
N° Progres : 073

MATRICOLA: 85147
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1996
N° Progres : 072

MATRICOLA: 46870
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 074

MATRICOLA: 1834
Tipo: CO2 9 KG
Costruzione: 2004
N° Progres : 075

MATRICOLA: 28076
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 092

MATRICOLA: 18491
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1998
N° Progres : 093

MATRICOLA: 28947
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1996
N° Progres : 112

M
ATRICOLA: 28151

Tipo: POLVERE 6 KG

Costruzione: 1998

N° Progres : 098

M
ATRICOLA: 18121

Tipo: POLVERE 6 KG

Costruzione: 1998

N° Progres : 099

MATRICOLA: 809

Tipo: CO2 9 KG

Costruzione: 2003

N° Progres : 105

MATRICOLA: 8187

Tipo: CO2 5 KG

Costruzione: 2000

N° Progres : 104

MATRICOLA: 18445

Tipo: POLVERE 6KG

Costruzione: 1998

N° Progres : 102

MATRICOLA: 18433

Tipo: POLVERE 6KG

Costruzione: 1998

N° Progres : 103

MATRICOLA: 8219
Tipo: CO2 5 KG
Costruzione: 2000
N° Progres : 106

MATRICOLA: 22475

Tipo: POLVERE 6KG

Costruzione: 1997

N° Progres : 107

MATRICOLA: 22284

Tipo: POLVERE 6KG

Costruzione: 1997

N° Progres : 108

MATRICOLA: 22265

Tipo: POLVERE 6KG

Costruzione: 1997

N° Progres : 109

MATRICOLA: 64957

Tipo: Polvere 6 KG

Costruzione: 1995

N° Progres : 110

Finestra
Tagliafuoco

Vetrata REI 90'

P=1.9%

P=2.4%

P=5.5%
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IMHOFFVASCA

GARIBALDI

522
259.157

488
129.443

440
319.657

438
309.657

324
129.134

322
1

8.759

230
138.863228

4
8.762

226
108.686

190
2

8.974
188

2
8.971

555
269.353

428
269.382

9.564

496
129.540

495
129.529

490
329.556

447
319.654
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539
129.492
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129.337

9.156

9.154

7004
129.237
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VERDE PUBBLICO

7006
129.321

497
139.387

531
129.521

514
349.632

533
129.502
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METANO
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129.275
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259.105

500
259.096498

129.381

STATUA

532
119.420

530
259.288

528
129.256

526
139.251

524
259.139

520
259.127
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259.174

516
129.236
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339.285
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339.305
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139.325
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119.056

VERDE PUBBLICO
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EDICOLA
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8.630
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178.648

8005
108.456
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108.405

310
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CABINE

TELECOM

8012
428.951
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108.790
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CENTRALINA SIP

CABINA APERTA
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Depositi

Depositi

Locali Tecnici

O f f i c i n e

Pad."O"

Padiglione " M "

GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPO

GARAGE

CORTILE

ARIA
VUOTO

TETTOIA

VASCA

SPORCO
DEP.

PULITO
DEP.

POTES

WC

AMBULANZE
TETTOIA

pe
ns

ili
na

MEDICI

VIA OBERDAN

Padiglione " A "

Padiglione " C "

P
ad

ig
lio

ne
 " 

B
 "

Padiglione " D"

Padiglione " E "

Padiglione " G "

4 P.L.
DAY SURGERY

INFERMIERI
DAY SURGERY

CAPO SALA

VUOTA
PULITOSPORCO

WC

BAGNO
ASSISTITO

DAY SURGERY

6 P.L.

FRONT OFFICE
DAY SURGERY

DAY SURGERY
ATTESA

RELAX

MEDICOSTUDIO

Elevatrice
Piattaforma

(1)
Autoclave

OPERATORIA B

OPERATORIA A

Uscita
Sporco

Sporco

Vano
Montacarichi

C

(3)

(3)

Chirurghi
Lavaggio

SALA

mq.30.20

mq.30.20

SALA

Lavaggio

LITOTRISSIA

Chirurghi

Armadietti doppio

SPOGLIATOIO
UOMINI

FILTRO

scomparto pulito/sporco

SPOGLIATOIO DONNE

FILTRO

VERDE

DOCCIA

VESTIZIONE
FARMACIA

STERILE
ZONA

(3)

(3)

12

+0.10

11 10 9 78

VESTIZIONE
VERDE

DOCCIA 6

12

5

11

3

9

4

10

Consolle
Radiologica

raggi X

Cabina di
controllo6 5 34 2 1

+0.10

2

8

1

7

0.00

mq.25

Distr. El.

UROLOGICA

SALA
ENDOSCOPIA

PRE-FILTRO

(3)

Anti-X
Porta

+0.15

0.00

SALA

WC

ENDOSCOPIA
mq. 25.00

SALA

Attesa
Pazienti

TRASFERIMENTO
PAZIENTI

BLOCCO
INGRESSO

OPERATORIO

SPOGLIATOIO

WC WCWC WC

PULITO

SPOGLIATOIO
DONNEUOMINI

SALA OPERATIVA
MEDICI

CUCINETTA

SPORCO

INFERMIERI

WC

Mq. 25.80

2 P.L.

FILTRO

Mq. 11,11
RIPOSTIGLIO

SALA CONTUMACIALI

CAMERA 1

DIALISI
6 P.L.

Mq. 96.10

CAMERA 2
6 P.L.

DIALISI
DIALISI
6 P.L.

CAMERA 3

Mq. 25.00

Mq. 15.20

mq. 7.90

mq. 10.20

mq. 33.15

mq. 10.00

mq. 42.70

mq. 7.10

mq. 54.30

mq. 35.00

mq. 54.60
mq. 53.70

mq. 13.10 mq. 13.10

mq. 8.20 mq. 8.20

mq. 10.20

mq. 7.30

mq. 17.90

DIALISI

AMBULAT.

STUDI

DIALISI

WC

CAPPELLA

ADDESTRAMENTO

PERITONALE

STUDIO
PRIMARIO

MEDICI

W.C.

OSSERVAZIONE

PAZIENTI

WC

PULITO
DEPOSITO

PRIMARIO P.S.

DEPOSITO
DIALISI

S.A.R.S.

VERDE
ATTESA

Mq. 23.80

Mq. 32.70

Mq. 10.70

Mq. 11.20

Mq. 11.20

Mq. 12.50

Mq. 28.30

Mq. 11.16

Mq. 10.30

Mq. 12.70

Mq. 11.50

Mq. 18.80

Mq. 16.75

STUDIO

TRIAGE

WC

WC

MEDICI

ATTESA
OSSERVAZIONE

AMBULATORIO

CUCIN.

WC

DEPOSITO INFERMIERI

WC

n.2 - LETTI

n. 2 - LETTI n. 2 - LETTI

AMBULATORIO
EMERGENZA

n.2 - LETTI

DEGENZA

CORRIDOIO

DEP.

E.
N.

E.
L.

VUOTA
SPORCO

Mq. 20.19 Mq. 18.40

Mq. 19.90 Mq. 18.70
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 (scala A.2)

 (comparto B.1)

 (scala B.1)

 (comparto C.1)  (comparto C.2)

 (scala C.1)

 (uscita E.1)

 (scala D.1)

 (scala D.2)

 (scala F.1)  (scala F.2)

 (comparto F.1)  (comparto F.2)

 (comparto E.1)

 (comparto E.2)

 (comparto D.2)

 (scala F.3)

 (comparto G.1)

AFFOLLAMENTO REP. AMBULATORI (comparto H.1)
x 288,85 m2 = 29 persone0,1 persone / m2ambulatorio

 (comparto H.2)

 (scala H.1)

 (scala H.2)

 (scala I.1)

 (comparto I.1)

 (comparto A.4)

AMBULATORI

PRONTO SOCCORSO

 (comparto D.1)

Padiglione " H "

 (comparto H.1)

ambulatorio 0,1 persone / m2 = 20 persone195,53 m2x

AFFOLLAMENTO REP. AMBULATORI (comparto H.2)

2 moduli da 60 cm x 37,5 persone/modulo = 75 persone

USCITA H.1 capacità di deUlusso

sala attesa 0,4 persone / m2 = 7 persone17,70 m2x

ambulatorio 0,1 persone / m2 = 31 persone306,55 m2x

AFFOLLAMENTO REP. AMBULATORI (comparto I.1)

2 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo = 100 persone

USCITA I.1 capacità di deUlusso

3 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo = 150 persone

USCITA I.2 capacità di deUlusso

sala attesa 0,4 persone / m2 = 36 persone88,65 m2x

Densità di affollamento complessivo     = 67 persone
Capacità di deUlusso complessivo      = 350 persone

USCITA I.3 capacità di deUlusso
2 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo = 100 persone

AFFOLLAMENTO UFFICI (comparto G.1)

Densità di affollamento complessivo     = 64 persone
Capacità di deUlusso complessivo       = 550 persone

ufUici                      0,1 persone / m2     x     636,31 m2 = 64 persone

USCITA G.1 capacità di deUlusso
2 moduli da 60 cm x 37,5 persone/modulo               = 75 persone

USCITA G.2 capacità di deUlusso
2 moduli da 60 cm x 37,5 persone/modulo               = 75 persone

USCITA G.4 capacità di deUlusso

USCITA G.3 capacità di deUlusso
4 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 200 persone

4 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 200 persone

AFFOLLAMENTO REP. DEGENZA (comparto F.1)

Densità di affollamento complessivo     = 60 persone
Capacità di deUlusso complessivo       = 350 persone

reparto                  n.13 p.l.     x     3 persone / p.l.            = 39 persone

USCITA F.1 capacità di deUlusso
3 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 150 persone

AFFOLLAMENTO REP. DEGENZA (comparto F.2)
reparto                  n.7 p.l.     x     3 persone / p.l.              = 21 persone

USCITA F.2 capacità di deUlusso
2 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 100 persone

AFFOLLAMENTO REP. DEGENZA (comparto E.1)

Densità di affollamento complessivo     = 48 persone
Capacità di deUlusso complessivo       = 200 persone

reparto                  n.7 p.l.     x     3 persone / p.l.            = 21 persone

AFFOLLAMENTO REP. DEGENZA (comparto E.2)
reparto                  n.9 p.l.     x     3 persone / p.l.              = 27 persone

USCITA E.1 capacità di deUlusso
2 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 100 persone

USCITA B.2 capacità di deUlusso
2 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 100 persone

AFFOLLAMENTO REP. AMBULATORI (comparto D.1)

Densità di affollamento complessivo = 125 persone

Capacità di deUlusso complessivo            = 375 persone

AFFOLLAMENTO REP. AMBULATORI (comparto D.2)
ambulatorio                 0,1 persone / m2  x 207,55 m2           = 21 persone

USCITA D.1 capacità di deUlusso
3 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 150 persone

USCITA D.2 capacità di deUlusso
3 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 150 persone

USCITA D.3 capacità di deUlusso
2 moduli da 60 cm x 37,5 persone/modulo               = 75 persone

sala attesa                  0,4 persone / m2  x 105,41 m2            = 42 persone

AFFOLLAMENTO REP. DEGENZA (comparto A.1)

AFFOLLAMENTO REP. DEGENZA (comparto A.2)

reparto                  n.2 p.l.     x     3 persone / p.l.            = 6 persone

reparto                  n.3 p.l.     x     3 persone / p.l.            = 9 persone

AFFOLLAMENTO REP. DEGENZA (comparto A.3)
reparto                  n.16 p.l.     x     3 persone / p.l.            = 48 persone

AFFOLLAMENTO REP. DEGENZA (comparto A.4)
reparto                  n.14 p.l.     x     3 persone / p.l.            = 42 persone

USCITA A.1 capacità di deUlusso
2 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 100 persone

USCITA A.2 capacità di deUlusso
3 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 150 persone

USCITA A.3 capacità di deUlusso
3 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 150 persone

USCITA A.4 capacità di deUlusso
2 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 100 persone

AFFOLLAMENTO REP. DEGENZA (comparto C.1)

AFFOLLAMENTO REP. AMBULATORI (comparto C.2)

AFFOLLAMENTO REP. AMBULATORI (comparto B.1)

USCITA C.1 capacità di deUlusso

USCITA B.1 capacità di deUlusso

USCITA B.2 capacità di deUlusso
2 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 100 persone

3 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 150 persone

2 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 100 persone

ambulatorio                 0,1 persone / m2  x 153,13 m2           = 15 persone

ambulatorio                 0,1 persone / m2  x 280,99 m2           = 28 persone

sala attesa                  0,4 persone / m2  x 47 m2                   = 19 persone

reparto                  n.8 p.l.     x     3 persone / p.l.                   = 24 persone

 (uscita A.1)

Densità di affollamento complessivo     = 105 persone
Capacità di deUlusso complessivo            = 500 persone

ambulatorio                 0,1 persone / m2  x 623,36 m2           = 62 persone

LABORATORIO ACCETTAZIONE

PRELIEVI
LABORATORIO

21090BOX

PRELIEVI

S.I.

S.I.

21090

SCARICO MERCI

PIATTAFORME

ELEVATRICI
BOX

PRELIEVI

150210

CONNET

TIVO

BOX

PRELIEVI

190
200

160

GRUPPO ELETTROGENO
N.1 DA 1600KVA

GRUPPO ELETTROGENO
N.1 DA 870KVA

GRUPPO ELETTROGENO
N.1 DA 825KVA

SERBATORIO
INTERRATO

SERBATORIO
INTERRATO

P

P

P

Capacità 2000 litri

Capacità 2000 litri

 (uscita A.3)

 (uscita A.2)

 (uscita A.4)

 (uscita B.1)

 (uscita C.1)

 (uscita D.1)

 (uscita B.2)

 (uscita D.3)

 (uscita D.2)

 (scala E.1)

 (uscita I.1)

 (uscita H.1)

 (uscita I.3)

180
210

180
210

 (uscita F.1)

 (uscita F.2)

USCITA F.3 capacità di deUlusso
2 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 100 persone

 (uscita F.3)

 (uscita G.1)
 (uscita G.2)

 (uscita G.3)

 (uscita G.4)

 (uscita I.2)

CAPPELLA

120
210

210
180

12
0

21
0

12
0

21
0

120
210

25
7

21
0

REI 90

REI 9
0

 (scala I.2)

REI 9
0

 (uscita B.3)

Densità di affollamento complessivo     = 86 persone
Capacità di deUlusso complessivo            = 500 persone

USCITA B.3 capacità di deUlusso
3 moduli da 60 cm x 50 persone/modulo               = 150 persone

2 moduli da 60 cm x 37,5 persone/modulo = 75 persone

USCITA H.2 capacità di deUlusso

Densità di affollamento complessivo     = 56 persone

Capacità di deUlusso complessivo       = 150 persone
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MATRICOLA: 86560
Tipo: POLVERE 6 KG
Costruzione: 1996
N° Progres : 065

PIAZZALE CINELLI
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