
Ambulatori

Degenze

Uffici, scuole, mense, sale riunioni,
bar, ecc.

Sorgenti radioattive, apparecchiature
ad alta energia di tipo ionizzante e similiAttività soggette

Laboratori, depositi, lavanderia, ecc.

Terapia intensiva, neonatologia,
rianimaz., sale operatorie, ecc.

Filtro a Prova di Fumo

Disimpegno Protetto
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CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

LOCALE PRESIDIATO DA IMPIANTO DI
RIVELAZIONE DI FUMO E CALORE

PERCORSO DI ESODO ORIZZONTALE

IDRANTE A MURO UNI 45

PERCORSO DI ESODO VERSO IL BASSO

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE/CO2

LEGENDA

PERCORSO DI ESODO VERSO L'ALTO

PULSANTE ALLARME INCENDIO

LIMITAZIONI DEL CARICO D'INCENDIO

LOCALE MUNITO DI VENTILAZIONE

COMPARTIMENTAZIONE ≥ R/EI/REI 120'

COMPARTIMENTAZIONE ≥ R/EI/REI 90'

COMPARTIMENTAZIONE ≥ R/EI/REI 60'

COMPARTIMENTAZIONE ≥ R/EI/REI 30'
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DEPOSITO FARMACI

FARMACIA

(amministrativi)

USCITA
SPORCO FARMACIA

ELETTRICA
CABINA

DIALISI
CENTRALE

H=3.90

21
8

12
0

222
140

21
3

11
7

200
115

200
118

200
90

21
8

12
0

h=3.30

h=3.00

h=2.35

21
8

12
0

CELLA
EMODERIVATI

FARMACIADEPOSITO

218
90

21
8

95

H=3.90

H=3.90

ELETTRICA
CABINA

DISPENSA
CUCINA

AUTOCLAVE

CENTRALE

FRIGO

ASCENSORI

AREA SOSTA
CARRELLI

LOC. MACCH.

RISCALDAMENTO

AMMINISTRATIVI

FARMACIA

180
80

246
90

200
117

200
118

AMMINISTRATIVI

DEPOSITO
FARMACIA
DEPOSITO

VANO TECNICO

RADIOLOGO
CHIRURGO

GENERATORI
EMODINAMICA 1

GENERATORI
EMODINAMICA 2

SPOGLIATOIO
PERSONALE

PREPARAZIONE

COMANDI 1+2

EMODINAMICA 2
SALA ESAMI

RELAX
PERSONALE

A/BWC

34,65 mq

REFERTAZIONE
EMODINAMICA

SOSTA PAZIENTI
POST INTERVENTO

VUOTAWC

VUOTA
WC

FILTRO

ATTESA PAZIENTE
SALA PREPARAZIONE

SPOGLIATOIO

W.C.

ANTIBAGNO

ATTESA

W.C.

ANTI-
BAGNO

COMANDI RMN RISONANZA MAGNETICA

210110

W
C

W
C

W
C

MAGAZZINO

DEPOSITO

DEPOSITO

DEPOSITO

SPORCO

POMPE

W
C

W
C

DOCCIADOCCIA

W
C

W
C

DOCCIA
DOCCIA

DEPOSITO

AMMINISTRATIVI

FARMACISTI

WC

ATTESA ESTERNI T.A.C.
24.50 mq

CONSOLLE T.A.C.
T.A.C.

SOTTOCENTRALE
TERMICA REFERTAZIONE

VIA OBERDAN

P I A
 Z Z A L 

E    
C I N

 E L 
L I

B a r

TAC

23.40 mq

23.20 mq

23.80 mq
23.60 mq

8.00 mq

8.10 mq

27.60 mq

24.00 mq

27.60 mq

SPOGLIATOIO
E SERVIZI

75

210
75

21
0

FARMACIA

RESPONSABILE

200
118

200
117

DEPOSITO

TUNNEL

G
iunto

D
al contatore gas

tubi riscaldam
ento

C
unicolo per

D
N

 200

H=4,00

H=2,20

2093 kW

2093 kW

3295 kW

3295 kW

H=2,70

96
55

H=245

H=245

H=265

LOCALE
ELETTROPOMPE

H=230

W.C.

W.C.

90 20
0

110
210

ASCENSORE
MACCHINE

90 21
0

CANALE VENTILAZONE

H=235

LOCALE MACCHINE

GRIGLIA DI PROTEZIONE
TIPO "ORSOGRILL"

LOCALE TECNICO
CENTRALE 118

SALA
SERVER

SALA SERVER

GRUPPO DI
CONTINUITA'

ARCHIVIO CLINICO

B2

B3

B4
B6

100
100

20
0

13
0

17,54 mq
H=2,70

100

20
0

13
0

100

GIUNTO TECNICO
VASISTAS CON DISPOSITIVO
DI AUTOAPERTURA (>0,5mq)

H=2,70 205
120160

240
10,64 mq

FRIGO

DEPOSITO

18
0

21
0

250
265

250
265

22

UPS TAC - RMN

90 21
0

23

CAVEDIO

18
0

21
0 18
0

21
0

21

UTA - RMN

230
227

12 VANO SCALA

5a SPAZIO DI DISTRIBUZIONE

5f
SPAZIO DI DISTRIBUZIONE

1
CENTRALE GRUPPI FRIGO

2

QUADRI ELETTRICI

5b
SPAZIO DI DISTRIBUZIONE

5c
SPAZIO DI DISTRIBUZIONE

5d
SPAZIO DI DISTRIBUZIONE

5e
SPAZIO DI DISTRIBUZIONE

20
0

22
0

90 22
020

0
22

0

90 22
090 22
0

90 22
0

265250

4
LOC. MAC.

ASCENSORE

GRIGLIATA SUPERIORMENTE
BOCCA DI LUPO

177
210+162

90
210

12
4

21
0

ISPEZIONABILE
CAVEDIO

AREA SOGGETTA SOLO AD
INTERVENTO IMPIANTISTICO

VANO COPERTO CON
STRUTTURA METALLICA E VETRO

VANO GRIGLIATO
SUPERIORMENTE

VANO GRIGLIATO
SUPERIORMENTE

GRIGLIATA SUPERIORMENTE
BOCCA DI LUPO

GRIGLIATA SUPERIORMENTE
BOCCA DI LUPO

60
210

14
5

21
0

60
210

21
5

22
0

VANO GRIGLIATO
SUPERIORMENTE

H=230

B1

B5

196
216

12
0

21
0

12
0

21
0

mq 23,99 mq 21,69 mq 18,75

mq 31,31

mq 50,00

mq 19,72

mq 50,00

12
0

21
0

ID05
ID06

ID04

ID03
ID02

ID15

ID07

ID08

ID10
ID09

ID11

ID13

FIL
TR

O P.I
NT.

40x
30

12
0

21
0

13
0

21
0

12
0

21
0

120
210

80
210

21
0

16
0

CUNICOLO IMPIANTISTICO

CUNICOLO IMPIANTISTICO

120
210

90
210

120
210

mq 13,37

18
0

20
0

18
0

20
0

FARMACIADEPOSITO

130
210

130
210

SPOGLIATOIO
E SERVIZI

21
8

11
0

90
210

90
210

80 21
0

80 21
0

80 21
0

80 21
0

B1
B5

80
210

11
0

21
0

5
CMP

6
CMP

120
233

SEMINTERRATO

LABORATORIO

LABORATORIO

mq 9,20
W

C

mq 5.79

CENTRO
TRASFUSIONALE

INGRESSO
mq 10,50

mq 3,00

mq 13,77

W
C

FISIOTERAPIA

Q.E.

BOX

-30°c

mq 13,06
STUDIO

PRIMARIO

GUARDIA)
(TECN. DI

+ 13,70
mq 32,50

LABORATORIO -80°c

mq 15,96
LAVAGGIO

mq 40,47

CE1500

STUDIO MEDICOSPOGLIATOIO

mq 9,18

mq 11,95

mq 14,57

W
C

-80°c

mq 27,00
AVIS

mq 25,88

210180

203125

210200

210
90

21080

21080

210
90

210
80

120210

120
210

210
80

21090

210
80

180

210155

210
160

21090

120210

120
210

O f f i c i n e

Depositi

Locali Tecnici

210
120

210
120

TUNNEL
TECNICO

75 21
0

210
75

210
75

210
75

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.
ANTIANTI

210
120

210
160

21
0

12
0

RADIOLOGIA
INTERVENTISTICA

21
0

90

ACCETTAZ./
CONSEGNA

REFERTI
8.60 m²

ATTESA ESTERNI
34.0 m²

DIAGNOSTICA 1
38.10 m²

DIAGNOSTICA 2
30.50 m²

21
0

16
0

210
80

ECOGRAFIA
20.0 m²

DEPOSITO
REFERTAZIONE

30.50 m²

CONTR.
5.5 m²

21
0

70
21

0
70

WC
PERS.
4.2 m²

210
120

210
120

MAMMOGRAFIA
21.0 m²

ECOGRAFIA 3
21.0 m²

ECOINTERVENTISTICA
31.0 m²

21
0

80

SPOGL.
3.0 m²

210
120

210
120

RELAX
PERSONALE/
TECNICO DI

GUARDIA
18.5 m²

21
0

12
0

210
80 DEP.

PULITO
4.70 m²

21
0

80

DIAGNOSTICA 3
32.5 m²

CONTR.
5.0 m²

21
0

12
0

210
80

DEP.
ATTREZZ.

4.70 m²

21
0

80

CONTR.
5.0 m²

210
80

DEP.
MATERIALI

4.70 m²

21
0

80

21
0

12
0

SPOGL.
3.0 m² 21

0
80

SPOGL.
3.0 m²

21
0

80

21
0

80

21
0

80
21

0
80

21
0

8021
0

80

21
0

16
0

21
0

80

21
0

80

MEDICODI
GUARDIA
10.0 m²

21
0

80

OSSERVAZ.

STUDIO
MEDICO
13.45 m²

SPOGL.
3.2 m²

210
80

AREA STAMPA
3.50 m²210

70
210
70

W
C

P
E

R
S

.
4.

3 
m
²

205
120

(SPAZIO SCOPERTO)

ID01

200
100

200
100

16
0

21
0

90 21
0

210
100

218
90

21
0

19
0

ATTESA BARELLATI

21
5

21
4

CORRIDOIO

21
0

20
0

12
0

21
0

quadro elettrico

210180

110
210

66 21
0

210
125

21
0

90

130
210

ID12

HEA 400

HEA 400

80
210

90
210

210
70

210
70

210
70

210
70 210

90

21
0

12
0

Ascensore
antincendio

180
210

120
210

210
80

F.P.F.

11
0

21
0

F.P.
F.

90 21
3

SALA
COMP.

CENTRALE
TERMICA

F.P.F.

RADIOLOGIA
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AFFOLLAMENTO STERILIZZAZIONE (comparto A.1)

AFFOLLAMENTO AREA SERVIZI (comparto A.2)

 (comparto A.1)

 (scala A.1)

 (comparto A.2)

 (comparto B.1)

2 moduli da 60 cm x

SCALA A.1 capacità di deflusso

2 moduli da 60 cm x

SCALA A.2 capacità di deflusso

3 moduli da 60 cm x

SCALA A.3 capacità di deflusso

 (scala A.3)

 (scala A.2)

 (scala B.1)

 (comparto C.1)

2 moduli da 60 cm x

SCALA D.1 capacità di deflusso

 (scala E.1)

 (uscita D.1)
 (scala F.1)  (scala F.2)

 (comparto F.1)

 (comparto E.1)
 (comparto D.1)

AFFOLLAMENTO TAC/RISONANZA
EMODINAMICA - F (comparto D.1)

AFFOLLAMENTO LABORATORI (comparto F.1)
2 moduli da 60 cm x

SCALA F.1 capacità di deflusso

2 moduli da 60 cm x

SCALA F.2 capacità di deflusso

AFFOLLAMENTO LOCALI TECNICI (comparto G.1)

 (comparto G.1)

 (scala G.1)

= 5 persone4 persone + 20%locali tecnici

AFFOLLAMENTO SPOGLIATOI (comparto H.3)

1 modulo da 60 cm x

SCALA H.1 capacità di deflusso

AFFOLLAMENTO LOCALI TECNICI (comparto I.1)

= 22 persone

= 150 persone

Densità di affollamento complessivo

Capacità di deflusso complessivo

SCALA H.2 capacità di deflusso
2 moduli da 60 cm x

 (comparto H.2)

2 moduli da 60 cm x

SCALA I.2 capacità di deflusso

 (scala H.1)

 (scala H.2)

 (scala I.2)

 (scala H.2)

 (scala H.3)

 (scala H.3)

 (scala H.1)

 (comparto H.1)

= 12 persone

AFFOLLAMENTO AREA MENSA (comparto B.1)

2 moduli da 60 cm x

SCALA B.1 capacità di deflusso

= 18 persone15 persone + 20%laboratorio

x 450 m2 = 45 persone0,1 persone / m2area servizi

laboratori 25 persone + 20% = 30 persone

SCALA H.3 capacità di deflusso
2 moduli da 60 cm x

= 17 persone

= 325 persone

Densità di affollamento complessivo

Capacità di deflusso complessivo

3 moduli da 60 cm = 150 persone50 persone/modulox

USCITA D.1 capacità di deflusso

 (uscita B.1)

= 45 persone

= 175 persone

Densità di affollamento complessivo

Capacità di deflusso complessivo

2 moduli da 60 cm = 100 persone50 persone/modulox

USCITA B.1 capacità di deflusso

 (uscita C.1)

2 moduli da 60 cm x

SCALA B.1 capacità di deflusso

 (uscita A.2)

1 moduli da 60 cm = 37,5 persone37,5 persone/modulox

USCITA A.2 capacità di deflusso

= 63 persone

= 375 persone

Densità di affollamento complessivo

Capacità di deflusso complessivo

AFFOLLAMENTO AREA SERVIZI - CUCINA (comparto I.1)

= 7 persone6 persone + 20%locali tecnici

 (scala H.4)

SCALA H.3 capacità di deflusso
2 moduli da 60 cm x

SCALA H.4 capacità di deflusso
2 moduli da 60 cm x

= 40 persone

= 262 persone

Densità di affollamento complessivo

Capacità di deflusso complessivo

1 modulo da 60 cm = 37 persone37,5 persone/modulox

SCALA H.1 capacità di deflusso

SCALA H.2 capacità di deflusso
2 moduli da 60 cm x

SCALA H.3 capacità di deflusso
2 moduli da 60 cm x

= 45 persone

= 374 persone

Densità di affollamento complessivo

Capacità di deflusso complessivo

= 5 persone

= 87 persone

Densità di affollamento complessivo

Capacità di deflusso complessivo

 (uscita G.1)

 (uscita G.2)

1 moduli da 60 cm = 50 persone50 persone/modulox

USCITA G.1 capacità di deflusso

1 moduli da 60 cm 37,5 persone/modulox

USCITA G.2 capacità di deflusso
= 37,5 persone

= 30 persone

= 150 persone

Densità di affollamento complessivo

Capacità di deflusso complessivo

AFFOLLAMENTO REP. AMBULATORI (comparto H.1)
x 463 m2 = 46 persone0,1 persone / m2ambulatorio

Padiglione "H"

 (scala D.1)

2 moduli da 60 cm = 100 persone50 persone/modulox

USCITA B.1 capacità di deflussoAFFOLLAMENTO LOCALI TECNICI (comparto D.2)

 (comparto D.2)

locali tecnici 4 persone + 20% = 5 persone

AFFOLLAMENTO SPOGLIATOI (comparto C.1)

2 moduli da 60 cm x

SCALA B.1 capacità di deflusso

= 26 persone

= 212 persone

Densità di affollamento complessivo

Capacità di deflusso complessivo

2 moduli da 60 cm = 100 persone50 persone/modulox

USCITA B.1 capacità di deflusso

1 moduli da 60 cm = 37 persone37,5 persone/modulox

USCITA C.1 capacità di deflusso

AFFOLLAMENTO AMBULATORIO (comparto E.1)

2 moduli da 60 cm = 75 persone37,5 persone/modulox

SCALA E.1 capacità di deflusso

x 660 m2 = 66 persone0,1 persone / m2ambulatorio

= 66 persone

= 175 persone

Densità di affollamento complessivo

Capacità di deflusso complessivo

2 moduli da 60 cm = 100 persone50 persone/modulox

USCITA B.1 capacità di deflusso

18
0

22
0

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 37 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

= 112,5 persone37,5 persone/modulo

= 75 persone37,5 persone/modulo

90210

120
200

120
200

 (scala H.4)

SCALA H.4 capacità di deflusso
2 moduli da 60 cm x = 75 persone37,5 persone/modulo

 (uscita H.2)

USCITA H.2 capacità di deflusso
3 moduli da 60 cm x = 112 persone37,5 persone/modulo
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OLLEGAMENTO PADIGLIONE F

LABORATORI

PRIMARIO
19.87 m²

CAMERA
FREDDA REAGENTI

12.66 m²

IMMUNOGENETICA
42.89 m²

CITOFLUORIMETRIA
26.74 m²AUTOIMMUNITA'

23.04 m²

WC
4.24 m²

DEPOSITO
SPORCO
8.66 m²

CELLE FRIGO
33.86 m²
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Complessivo 280 m²
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a norma UNI 9608
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DEPOSITO DEPOSITO

DEPOSITOmq 50,00

GF GF GF GF

CENTRALE
FRIGORIFERO

LOCALE TECNICO ELETTRICO
36 m2

AREA ESTERNA AREA ESTERNA
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O
LO

 IM
P
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N

TI
S

TI
C

O

CENTRALE DATI
E TELEFONIA

87194

x 154 m2 = 15 persone0,1 persone / m2area servizi mensa

AREA SERVIZI

AREA
MENSA

TERRAZZA-RIPOSTIGLIO

mq. 12.04

h:2.86

OFFICE

mq. 5.12

h:3.00
ATTESA

mq. 17.22

h:3.00

PRELIEVI

mq. 69.65

h:3.00

W
Cmq. 4.93

h:3.00

LABORATORIO

mq. 16.87

h:3.00

STUDIO MEDICO

mq. 19.01

h:3.00

MAGAZZINO

mq. 8.51

h:3.00

13A 16,5cm

12P 30,0cm

CAVEDIO AERATO

SUPERFICIE

AERAZIONE

S.eff.=2,16 mq

CAVEDIO AERATO

CAVEDIO AERATO

CAVEDIO AERATO

CAVEDIO AERATO

DEPOSITO

S=48,58 mq

DEPOSITO

S=32,24 mq

CUCINA

DEPOSITO

S=34,22 mq
DEPOSITO

S=46,25 mq

LOCALE TECNICO

S=48,58 mq

AERAZIONE

RICHIESTA

1/40=1,21 mq

100
100

CAVEDIO AERATO

CAVEDIO AERATO

GRIGLIE DI AERAZIONE

RASO SOFFITTO

Dim.=27,25x0,73

Sup. Tot.= 19,89 mq

SPOGLIATOIO

CAVEDIO APERTO

PRESA ARIA

ESTERNA

SUPERFICI DI

VENTILAZIONE

PER CUCINA

SUPERFICI DI

VENTILAZIONE

PER CUCINA

TUB. ANTINCENDIO

MONTANTE AL

PIANO SUPERIORE

Ø2"

Ø3"

Ø2"

ALIM.

GASØ1"½

TUB. GAS

A VISTA

Ø1"½
S=9,98mq

CARICO

INCENDIO

<30 kg/mq
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-4,80

-4,80
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A 05
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 (comparto I.1)

 (comparto I.2)

= 15 persone12 persone + 20%locali tecnici

120210

120
210

120
210

FILTRO
PROVA DI

FUMO

Padiglione " I " ALIM.

GASØ1"½

TUB. GAS

A VISTA

Ø1"½

TUBAZIONE GAS A

VISTA DISCENDENTE

DAL PIANO

SUPERIORE Ø1"½

SPOGLIATOI

locali tecnici 10 persone + 20%
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F.p.F.

CENTRALE
TRATTAMENTO

ARIA

 (Area Tipo F)
 (Area Tipo C)

 (Area Tipo B) (Area Tipo E)

spogliatoi                      0,1 persone / m2     x     260 m2 = 26 persone
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 (Area Tipo E)
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mensa = 30 persone

 (Area Tipo E)

 (Area Tipo B)
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 (Area Tipo B)
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180210

210180

 (Area Tipo E)

spogliatoi                      0,1 persone / m2     x     211,82 m2 = 21 persone

 (comparto H.3)
 (Area Tipo E)

AFFOLLAMENTO SPOGLIATOI (comparto H.2)
spogliatoi                      0,1 persone / m2     x     185,86 m2 = 19 persone

Superficie di aerazione effettiva

Potenza totale=10776 kW

10776x15/10000=16,16 m²

Superficie di aerazione minima
per locale seminterrato210
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21
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0

90

Ascensore
antincendio

F.p.F.

 (Area Tipo B)

 (Area Tipo B)

TUNNEL D
I C

OLLEGAMENTO PADIG
LIO

NE H

locali non utilizzati

Padiglione "H" interrato

Padiglione "H" seminterrato

Padiglione "H"
interrato

F.p.F.

Totale 22,69 m²
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