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Lavori di Adeguamento normativo dell' attuale Blocco Operatorio
e messa a norma ai fini della Prevenzione Incendi del Complesso

Ospedaliero S. Croce di Fano

- Direttore Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - Dott. Aldo Ricci
- Direttore Sanitario - Dott. Lorena Mombello

- D.M.P.O. - Dott. Nicola Nardella
- R.U.P. - Dott. Ing. Paolo Sorcinelli

- Attività di Supporto al R.U.P. - Geom. Emanuele Turchi

PROGETTO ESECUTIVO

AZIENDA OSPEDALIERA MARCHE NORD

COMPLESSO OSPEDALIERO S. CROCE di FANO

RIMODULAZIONE DICEMBRE 2012

Studio Tecnico dott. Ing. Giovanni Uguccioni - Interstudio S.r.L.

dott. Ing. G. Cetrone      -  dott. Ing. Iunior M. De Carli

perito industriale P. Girelli  -  perito industriale A. Cardinali

Il Tecnico Incaricato
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divisorio vetrato
a tutta altezza

 AREA ESCLUSA
 DALL'INTERVENTO

NOMENCLATURA LOCALI

LEGENDA GENERALE

MURATURA ESISTENTE

01

CONTROPARETE  IN GESSO FIBRATO CON H.P.L. A VISTA (sp. totale 8 cm)

PARETE IN GESSO FIBRATO CON H.P.L. A VISTA (sp. totale 12 cm)

GRUPPO PRESE GAS

TAMPONAMENTO BUCATURE ESISTENTI CON PANNELLO
IN CARTONGESSO (sp. 1,25 cm) E ISOLANTE ACUSTICO (sp. 5 cm)

CONTROPARETE  IN GESSO FIBRATO CON H.P.L. A VISTA
E PANNELLO IN CALCIOSILICATO REI 120 (sp. totale 10 cm)

CONTROPARETE IN CARTONGESSO (sp. totale 6,25 cm)

PARETE IN CARTONGESSO (sp. totale 7,5 cm)

Q.E. QUADRI COMANDO

RICUCITURA MURATURA IN MATTONI PIENI

TAMPONAMENTO BUCATURE ESTERNE CON DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
(sp. 2,50 cm), ISOLANTE TERMICO (sp. 10 cm) LASTRA IN CARTONGESSO (sp. 1,25
cm) E LASTRA IN FIBROCEMENTO (sp. 1,25 cm)

PRESE  ELETTRICHE A PARETE

CERCHIATURA IN ACCIAIO NUOVE APERTURE

TAMPONAMENTO BUCATURE ESTERNE  ISOLANTE TERMICO (sp. 10 cm) E
LASTRA IN FIBROCEMENTO (sp. 1,25 cm)

PARETE  IN GESSO FIBRATO CON H.P.L. A VISTA E
PANNELLO INCATRONGESSO(sp. totale 12 cm)

LEGENDA ARREDI ESCLUSI DALL'APPALTO

LETTO OPERATORIO LAMPADA SCIALITICA
A SOFFITTO STATIVO LAVABI IN ACCIAIO INOX LAVABO LAVAGGIO

CHIRURGHI
CAMBIO LETTO

OROLOGIO E NEGATIVOSCOPIO
A PARETE LAVABO E AUTOCLAVE DA BANCO

SALA CAMBIO LETTO

RELAX PERSONALE

DEPOSITO

DEPOSITO

INGRESSO PAZIENTI

INGRESSO PAZIENTI

DEPOSITO

DEPOSITO

PREPARAZIONE
RISVEGLI

CORRIDOIO

SALA OPERATORIA
CHIRURGIA

SALA OPERATORIA
UROLOGIA

DECONTAMINAZIONE

SALA OPERATORIA
ORTOPEDIA (A)

SALA OPERATORIA
ORTOPEDIA (B)

LAVAGGIO CHIRURGHI

LAVAGGIO CHIRURGHI

PARETE
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zona in cui non sono
previsti interventi
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OPERE EDILI -  PIANTA STATO DI PROGETTO
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