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RIF. QUADRO

NONE_PROGETTO

TENSIONE (v
FREQUENZA (Hz
SIST. DI NEUTRO

NORME DI RIFERIMENTO

INT. SCATOLAT! CEI EN 60947-2

INT. MODULARI CEI EN 609472 [QSF]
CEl EN 60898

CARPENTERIA CEl EN 60439-1

Nome del quadro Qoo e Serfranone Prowsia

Corrente nominale (A) 400

Tensione nominale (V) 400

lcc in ingresso (kA) 9.2

Caduta di tensione al quadro (%) 0.4

Formazione linea (F+N+PE) 2x150 1x150 1x150

Lunghezza linea (m) 30

Norma di riferimento Industriale
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RIF. QUADRO [QSP]] | | \

CARATTERISTICHE QUADRO

COMMITTENTE:

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
cc PRES. SUL QUADRO [KA]

SISTEMA DI NEUTRO NS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO [ 1P

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTOR| SCATOLATI  [X] —CEl EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2
[]—CEl EN 60898

CARPENTERIA [X] —CEl EN 604391

CEl 2348

QUAPOZ ECE 23-49

oo o . o CEl 23-51

Quadro Generale Sterilizzazione Provvisorig
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RIF. QUADRO [QsP]l
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RIF. QUADRO [QSP]|
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L T o o o o T T J o e Pﬁiiiﬁiiiﬁ
NUMERAZIONE MORSETTI L0.1.4 L0.1.5 10.1.6 L0.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE [RSTNPE 2 RSTNPE 3 RSTNPE] 4 5 [RSTNPE 6 [RSTNPE 7 [RSTNPE 8 [RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Generale Misura Misura Autoclave 1 Autoclave 2 Autoclave 3 Lavastrumenti 1
Quadro Voltmetro Amperometro
TIPO APPARECCHIO NSX400 F S STl C120 N ic60 N iC60 N ic60 N
INTERRUTTORE [ lcu [KA] 36 10 10 10 10
N. POL] [In [A] 4P 400 4P [ 100 4P 63 4P [ 83 4P 63
CURVA/SGANCIATORE Microl2.3 c C c C
Ir [A] tr [s] 392 0,98x 100 63 63 63
Isd [A] tsd [s] 3920 10x 1000 630 630 630
I [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
ldn [A] tdn [ms] 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI | In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POL] In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPQ ISOLAMENTO | POSA EPR 2 EPR 2 EPR 2 EPR 2 EPR 2
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmgq] | 2x150] 1x150] 1x150 | | | | | | | | 1x35 [ 1x35 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 [ 1x16
b [A] Iz [A] 3883 4144 64,2 109 56,1 68 56,1 68 40,1 68
Un [V] Pn kW] 400 400 40 400 35 400 35 400 25
FONDO LINEA | Icc min [kA] lec_ mox [kA] 6,3 9,2 2,8 6,2 1,7 44 1,7 44 2.3 54
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 30 0,4 30 1 30 14 30 14 20 09
NOTE FG7OR FG70R FG7O0R FG70R FG7O0R
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NUMERAZIONE MORSETTI 10.1.8 L0.1.3 10.1.10 L0.1.11 L0.1.14
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 [RSTNPE] 10 [RSTNPE] 11 [RsTNPE[ 12 RSTPE 13 RSTPE 14 RSINPE| 15 | RNPE 16 RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Lavastrumenti 2 Lavastrumenti 3 Generale Estrattore Riserva equipaggiata | Riserva equipaggiata Circuito Riserva equipaggiata
UTA ventilatore 1 ausiliari
TIPO APPARECCHIO iC60 N iC60 N C120 N ov2 icA0 N C40 N C40 N C40 N
INTERRUTTORE [ lcu [KA] 10 10 10 50 10 10 10 10
N. POL] [In [A] | 63 4P 63 4P [ 100 | 1o 3P [ 1 3PN [ 16 1PN 10 3PN |16
CURVA/SGANCIATORE c c c ME14 c c C c
Ir [A] tr [s] 63 63 100 10 16 16 10 16
Isd [A] tsd [s] 630 630 1000 138 160 160 100 160
I [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi A Sl Vigi A Sl
ldn [A] tdn [ms] 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE LC1D09 | AC3
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI | In [A] | | | | | | 220 3P | 3 | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POL] In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPQ ISOLAMENTO | POSA EPR 2 EPR 2 EPR 2 EPR 2 EPR 2
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [rimq] | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x35 | 1x35 | 1x16 | 1x2,5 ] [ 1x2,5 [ [ \ \ 1x25 [ 1x2,5] 1x2,5 \ \
b [A] Iz [A] 40,1 68 40,1 68 64,2 109 7,2 22 4,38 25
Un [V] Pn kW] 400 25 400 25 400 40 400 4 230 1
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [KA] 2,3 54 2,3 54 2,4 5,5 04 0,6 03 0.4
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 20 0.9 20 09 40 1,1 50 1,6 40 18
NOTE FG7OR FG70R FTG100M] FTG100M1 FG7O0R
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RIF. QUADRO [QSP]]
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NUMERAZIONE MORSETTI L0.2.1 0.2.2 02,3
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 17 RSTNPE| 18 RSTNPE 19 ‘ RNPE 20 ‘ SNPE 21 ‘ SNPE 22 RNPE 23 SNPE 24 SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Riserva equipaggicta Generale L1 L2 L-S1 Luce Luce Luce
Luce Area Lavastr.+ Area Lavastr.+ llluminazione di riserva equipaggiata | riserva equipaggiata | riserva equipaggiata
Autoclavi Autoclavi sicurezza
TIPO APPARECCHIO C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N
INTERRUTTORE | leu [KA] 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POL] [In [A] 3PN | 16 3PN | 16 1PN [ 10 1PN [ 10 1PeN [ 10 iP+N [ 10 1PN 10 1PN [ 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 16 16 10 10 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 160 160 100 100 100 100 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A S Vigi A SI Vigi A Sl Vigi A S Vigi A SI Vigi A SI Vigi A SI
ldn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo| 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo| 0,03 Istantaneo| 0,03 Istantaneo| 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI | In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR T1A EPR 1A EPR 11A
SEZIONE FASE-N—-PE/PEN [mmq] 125 [ 125 1x2,5 | 125 [ 1x2,5 ] 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5] 1x2,5
Ib [A] Iz [A] 5.8 2338 5.8 238 58 238
Un [V] Pn [kW] 230 1,2 230 1.2 230 1.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lec max [KkA] 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 2,1 40 2,1 40 2,1
NOTE FG/0R FG/OR FG/0R
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RIF. QUADRO [QSP]|
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NUMERAZIONE MORSETTI L0.2.7 L0.2.8
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 25 RSTNPE| 26 ‘ RNPE 27 ‘ SNPE 28 RNPE 29 SNPE 30 TNPE 31 RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Generale FM1 FM2 M M M M
FM Area Lavastr.+ Area Lavastr.+ riserva equipaggiata | riserva equipaggiata | riserva equipaggiata | riserva equipaggiata
Autoclavi Autoclavi
TIPO APPARECCHIO C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N
INTERRUTTORE | leu [KA] 10 10 10 10 10 10 10
N. POL] [In [A] 3PN [0 1PN [ 16 1PN [ 16 1PN [ 16 PeN [ 16 1PN [ 16 1PN 16
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C
Ir [A] tr [5] 10 16 16 16 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 100 160 160 160 160 160 160
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A SI Vigi A SI Vigi A Sl Vigi A S Vigi A SI Vigi A SI
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03  |lIstantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03  |lIstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI | In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11A EPR T1A
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | | 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | | | | | | | | | | | |
b [A] iz [A] 45 418 145 413
Un [V] P [KW] 230 3 230 3
FONDO LINEA | lcc min [kA] lec max [KkA] 0,6 0,9 0,6 0,9
LUNGHEZZA [m] | oV TOTALE [%] 40 22 40 2.7
NOTE FG/0R FG/0R
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